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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy
7z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z pdin.
zm.), $§4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w T'ychach po dokonaniu analizy dokumentacji

dotyczacej basenu sezonowego na terenic Osrodka Rekreacyjnego ,Planty”, przy

ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikotowie ().

— wynikéw badan jakosci wody na plywalni wykonywanych w ramach kontroli
wewnetrznej a przekazywanych do PPIS w Tychach przez zarzadzajacego ptywalnia;

— informacji o podejmowanych dziataniach naprawczych przekazywanyeh przez
zarzadzajgcego plywalnig:

—  wynikow badan wody na plywalni wykonanych w ramach kontroli urzedowej przez
Panstwowego Powiatowcgo Inspektora Sanitarncgo w Tychach w dniu 12 lipca 2022 r.
ujetych w sprawozdaniach z badan:

= OL-11K.9051.W.669.2022 dot. probki nr 661/22 (woda pobrana z niecki basenu)

»  OL-1K.9051.W.670.2022 dot. probki nr 662/22 (woda pobrana z systemu
cyrkulacji)

= DI..9052.5.17.2022.08 dot. probek wody nr 604W/22, 605W/22 — (badanie
w zakresic chloroformu i 2 'TTIM —ow)

STWIERDZA

7e, cksploatacja bascnu sczonowego na terenic Osrodka Rekreacyjnego ,.Planty” przy
ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikolowic. prowadzona przez zarzadzajacego tj. Micjski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Mikolowic ul. Konstytucji 3 Maja 31 w sposob zapewniajgcy
bezpicczenstwo zdrowotne korzystajgeych z plywalni.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczgee] basenu sezonowego na terenie Odrodka

Rekreacyjnego ..Planty™ w Mikolowic przy ul. Konstytucji 3 Maja 38, stwierdzono, ze:

—  zarzadzajacy w ramach kontroli wewnetiznej wykonywal badania jakosci wody na
plywalni zgodnic 7 harmonogramem zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarncgo w Tychach;

— zarzadzajacy przckazywal Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Tychach sprawozdania 7z badai wody na pltywalni wykonywane w ramach kontroli
wewnglrznej;

—  zakres i czestotliwo$é badan wody na pltywalni wykonywanych przez zarzadzajacego byly
zgodne 7 wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. (Dz. U. 2 2015r. poz. 2016 7 pdzn. zm.);

— badania jakosci wody na plywalni byly wykonywane przez akredytowane laboratorium
badawcze: Centrum Badan i Dozoru Sp. 7 0.0. Ledziny ul. Ledzinska 8 (nr certyfikatu



akredytacji AB 418); probki wody do badan laboratoryjnych pobicranc byly przez
przedstawicicli laboratorium;

— zarzadzajacy prowadzil w sposob udokumentowany biczaca obserwacje wody na ptywalni
oraz wykonywal biczace pomiary (pll, potencjal redoks, chlor wolny, chlor zwigzany)
i zapisywal wyniki tych pomiarow;

— w przypadku nicprawidlowych wynikow badan zarzadzajacy podejmowal dzialania
naprawcze — informacjc o podcjmowanych dziataniach naprawczych byly przckazywane
na biczaco Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach;

—~ na podstawic wynikow badan wody wykonywanych przcz zarzadzajgcego plywalnig
w okresie, ktorego dotyczy ninicjsza ocena, nic  stwierdzono utrzymujgeych sic
przekroczen — parametrow  wplywajacych na  bezpicczenstwo  zdrowotne  0sob
korzystajacych 7 plywalni.

— na podstawic wynikow badan wykonanych w ramach kontroli urz¢dowej przez PPIS
w Tychach stwierdzono, 7z¢ woda ma przekroczona zawarto$¢ chloroformu 1 THM
w wodze. Zarzadzajgey podjal dzialania naprawcze. :

Basen sczonowy na terenic Osrodka Rckreacyjnego ,.Planty™ w Mikolowie, odpowiada

wymaganiom okre$lonym w § 2 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

(Dz. U. z2015r. poz. 2016 z p6zn. zm.) przy spetnieniu nast¢pujacych warunkow:

— utrzymywanie chloru zwigzanego maksymalnic do 0,2 mg/l w wodzic z systemu
cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nicckach basenowych;

— utrzymywanie chloroformu maksymalnic do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji
oraz w wodzie w nicckach basenowych.

Zgodnie § 7 ww. rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia zamieszcza na tablicy informacyjne;
aktualne komunikaty o jakos$ci wody na plywalni oraz ninicjsza zbiorcza oceng roczng wody
na plywalni. Tablica informacyjna powinna by¢ zlokalizowana w miejscu widocznym dla
0s6b korzystajacych 7 plywalni. Informacje te powinny by¢ rownicz zamieszcezone na stronic
internetowej obicktu, jezeli taka strona jest prowadzona.

Powyzsze uzasadnia wydanic ninicjszej decyzji.

Pouczenie: )

1. Od niniejszej decyzji Stronie przystuguje odwolanic do Slaskiego Panstwowego
Wojewddzkicgo Inspcktora  Sanitarnego w  Katowicach ul.  Raciborska 39 za
posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarnego w  Tychach,
ul. Budowlanych 131, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

2. W terminic 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona moze w formie pisemnej zrzec si¢
prawa do wnicsicnia odwolania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu si¢ 7 {rescig
decyzji strona we wskazanym wyzcj terminie zrzeknie si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna 7 dniem dorgezenia Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach pisemnego o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwotania przez ostatnia zc stron postgpowania.

Otrzymuja:
1. Migjski Osrodck Sportu i Rekreacji
43-190 Mikotow, ul. Konstytucji 3 Maja 31
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